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MODBUS SLAVE
Cross Reference List

Tool Modbus slave

Controller puh3uot, Puhallinohjauskeskus3puh152DW_M 

Saved 2021-10-14 14:40

Printed 2021-10-14 14:40

Modbus Device Address: 1 

TCP/IP Enabled: No

COILS

Addr EXOL Variable Description

DISCRETE INPUTS

Addr EXOL Variable Description

HOLDING REGISTERS

Addr Scale EXOL Variable Description

0 10 UT00 Ulkolämpötila °C R

1 10 puh1saato Puh 1 säätö % R

2 10 puh2saato Puh 2 säätö % R

3 10 puh3saato Puh 3 säätö % R

4 10 curve1low_Y_1 Puh1 käyrä low ulkol.-30 R/W %

5 10 curve1low_Y_2 Puh1 käyrä low ulkol.-20 R/W %

6 10 curve1low_Y_3 Puh1 käyrä low ulkol.-10 R/W %

7 10 curve1low_Y_4 Puh1 käyrä low ulkol.0 R/W %

8 10 curve1low_Y_5 Puh1 käyrä low ulkol. 10 R/W %

9 10 curve1low_Y_6 Puh1 käyrä low ulkol. 20 R/W %

10 10 curve1low_Y_7 Puh1 käyrä low ulkol. 30 R/W %

11 10 curve1low_LimitLow Puh1 käyrä low minimiraja R/W %

12 10 curve1low_LimitHigh Puh1 käyrä low maksimiraja R/W %

13 10 curve1hi_Y_1 Puh1 käyrä hi ulkol.-30 R/W %

14 10 curve1hi_Y_2 Puh1 käyrä hi ulkol.-20 R/W %

15 10 curve1hi_Y_3 Puh1 käyrä hi ulkol.-10 R/W %

16 10 curve1hi_Y_4 Puh1 käyrä hi ulkol.-0 R/W %

17 10 curve1hi_Y_5 Puh1 käyrä hi ulkol.10 R/W %

18 10 curve1hi_Y_6 Puh1 käyrä hi ulkol.20 R/W %

19 10 curve1hi_Y_7 Puh1 käyrä hi ulkol. 30 R/W %

20 10 curve1hi_LimitLow Puh1 käyrä hi minimiraja R/W %

21 10 curve1hi_LimitHigh Puh1 käyrä hi maksimiraja R/W %

22 1 AnalogAutoManualSwitchP1_Select Puh1 man/auto kytkin 0=off 1= Man 2= Auto R/W

23 10 AnalogAutoManualSwitchP1_ManSet Puh1 käsiajoarvo % R/W

24 10 curve2low_Y_1 Puh 2 käyrä low ulkol-30 R/W %

25 10 curve2low_Y_2 Puh 2 käyrä low ulkol-20 R/W %

26 10 curve2low_Y_3 Puh 2 käyrä low ulkol-10 R/W %

27 10 curve2low_Y_4 Puh 2 käyrä low ulkol 0 R/W %

28 10 curve2low_Y_5 Puh 2 käyrä low ulkol 10 R/W %

29 10 curve2low_Y_6 Puh 2 käyrä low ulkol 20 R/W %

30 10 curve2low_Y_7 Puh 2 käyrä low ulkol 30 R/W %

31 10 curve2low_LimitLow Puh2 käyrä low minimiraja R/W %
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32 10 curve2low_LimitHigh Puh2 käyrä low maksimiraja R/W %

33 10 curve2hi_Y_1 Puh2 käyrä hi ulkol.-30 R/W %

34 10 curve2hi_Y_2 Puh2 käyrä hi ulkol.-20 R/W %

35 10 curve2hi_Y_3 Puh2 käyrä hi ulkol.-10 R/W %

36 10 curve2hi_Y_4 Puh2 käyrä hi ulkol. 0 R/W %

37 10 curve2hi_Y_5 Puh2 käyrä hi ulkol.10 R/W %

38 10 curve2hi_Y_6 Puh2 käyrä hi ulkol.20 R/W %

39 10 curve2hi_Y_7 Puh2 käyrä hi ulkol.30 R/W %

40 10 curve2hi_LimitLow Puh2 käyrä hi minimiraja R/W %

41 10 curve2hi_LimitHigh Puh2 käyrä hi maksimiraja R/W %

42 1 AnalogAutoManualswitchP2_Select Puh2 man/auto kytkin 0=off 1= Man 2= Auto R/W

43 10 AnalogAutoManualswitchP2_ManSet Puh2 käsiajoarvo % R/W

44 10 curve3low_Y_1 Puh 3 käyrä low ulkol-30 R/W %

45 10 curve3low_Y_2 Puh 3 käyrä low ulkol-20 R/W %

46 10 curve3low_Y_3 Puh 3 käyrä low ulkol-10 R/W %

47 10 curve3low_Y_4 Puh 3 käyrä low ulkol 0 R/W %

48 10 curve3low_Y_5 Puh 3 käyrä low ulkol 10 R/W %

49 10 curve3low_Y_6 Puh 3 käyrä low ulkol 20 R/W %

50 10 curve3low_Y_7 Puh 3 käyrä low ulkol 30 R/W %

51 10 curve3low_LimitLow Puh3 käyrä low minimiraja R/W %

52 10 curve3low_LimitHigh Puh3 käyrä low maksimiraja R/W %

53 10 curve3hi_Y_1 Puh3 käyrä hi ulkol.-30 R/W %

54 10 curve3hi_Y_2 Puh3 käyrä hi ulkol.-20 R/W %

55 10 curve3hi_Y_3 Puh3 käyrä hi ulkol.-10 R/W %

56 10 curve3hi_Y_4 Puh3 käyrä hi ulkol. 0 R/W %

57 10 curve3hi_Y_5 Puh3 käyrä hi ulkol. 10 R/W %

58 10 curve3hi_Y_6 Puh3 käyrä hi ulkol. 20 R/W %

59 10 curve3hi_Y_7 Puh3 käyrä hi ulkol. 30 R/W %

60 10 curve3hi_LimitLow Puh3 käyrä hi minimiraja R/W P

61 10 curve3hi_LimitHigh puh3 käyrä hi maksimiraja R/W %

62 1 AnalogAutoManualswitchP3_Select Puh3 man/auto kytkin 0=off 1= Man 2= Auto R/W

63 10 AnalogAutoManualswitchP3_ManSet Puh3 käsiajoarvo % R/W

64 1 puh1Modbusaikaohjelmavalinta_Select Puh1 aikaohj.tulo 1=laitteelta 2=väylä low 
3= väylä hi R/W

65 1 puh2Modbusaikaohjelmavalinta_Select Puh2 aikaohj.tulo 1=laitteelta 2=väylä low 
3= väylä hi R/W

66 1 puh3Modbusaikaohjelmavalinta_Select Puh3 aikaohj.tulo 1=laitteelta 2=väylä low 
3= väylä hi R/W

INPUT REGISTERS

Addr Scale EXOL Variable Description

0 10 Converthataseis_Output
Hätäseis tila.1= ei hälytystä 3= hälytys päällä 
kuitattu 5= hälytys poistunut kuittaamatta 
7= hälytys päällä

1 10 Convertpuh1hal_Output
Puh 1 hälytys tila.1= ei hälytystä 3= hälytys päällä 
kuitattu 5= hälytys poistunut kuittaamatta 
7= hälytys päällä

2 10 Convertpuhhal_Output
Puh 2 hälytys tila.1= ei hälytystä 3= hälytys päällä 
kuitattu 5= hälytys poistunut kuittaamatta 
7= hälytys päällä

3 10 Convertpuh3hal_Output
Puh 3 hälytys tila.1= ei hälytystä 3= hälytys päällä 
kuitattu 5= hälytys poistunut kuittaamatta 
7= hälytys päällä
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